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Ozna¢nik
"Zdroj poZarni vody”
| ——— Sroubeni S110 + vitko
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Poklopy BEGU D400 Poklopy BEGU B125 :
DN600, s odvétranim DN600, s odvétranim |
'T LT 11 Uzitny objem nadrz ND14 je 13,4 m3
|IZ UZitny objem Sachty DN1000 je 1,4 m3
: ‘ Celkovy uzZitny objem poZzarni nadrze = 154 + 1,4 = 14,8 m3
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| | 1T Objemn nadrze = 13,9 m3;  hmonost dilu se dnem = 10,21t;
— =
| Strop ZS — pojezd nakladnimi vozidly a zasyp 0,5—1,5m; celkova tloustka stropu 200mm; hmotnost = 4,5t
__‘r_ UvaZovand Gnosnost zdkladové spary 180 kPa; NadrZe se ukladaji do vykopu s upravenym dnem
e . srovnhanym do roviny vrstvou stérkopisku tl. cca 20 cm. Sestavy ndadrZi jsou ukladény dle geologickych
|| Nadrz ND14Z T podminek stavby obvykle na podkladni betonovou desku.
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Pozarni nadrz 14 m3 - rozmérové schéma




